
Umstellung  auf fluorfreien 

Löschschaum am Beispiel 

Flughafen Nürnberg 



Warum mussten wir auf fluorfreies Schaummittel umsteigen? 
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• Auf Grund eines EU-weiten Anwendungsverbotes ist die Verwendung von 

      Fluor-/PFT- haltigen Schaummitteln seit 27.06.2011 generell untersagt.  

      (Verordnung 850/2004/EG) 

• Kein Auffangen von fluorhaltigen Löschmittel im Bahnsystem möglich 

• Auch weiterhin kein ausbringen von Schaum auf unversiegelten Flächen (zu 

Übungszwecken) 

• Keine Anweisung an Einsatzleiter fluorhaltige Löschmittel in Einsatz zu 

bringen 

• Beim Üben an der neuen Übungsanlage darf kein „PFC“ im Wasser 

enthalten sein. 

• Fluorfreies Schaummittel ist alternativ zu verwenden und zu beschaffen 
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Zeitablaufplan 



Test: Vergleich Schaummittel  
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Fabrikat 1 

Schaumdecke nach ca. 20 min  

Fabrikat 2  

8% 



Ergebnis des bevorzugten Schaummittelkonzentrates: 
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Vorteile: 

- sehr dichter Schaum  

- gute Klebewirkung 

- Schaumdecke hält lange  

- sehr wenig Verbrauch  
(beim Test wurden ca. 80l Schaummittel  

verbraucht)  

 

 

 

 

 

Nachteile: 

- Gutes Schaumbild aufgrund seiner Viskosität erst bei ca. 6 – 8% Zumischung  

- Fließt schlechter (muss „geschoben“ werden) 

- Löschtaktik muss Schaumverhalten angepasst werden 

 

8% 
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Test: „Selbstschließung“ der Schaumdecke bei Zerstörung 



Austausch des Schaummittel in den FW Fahrzeugen 
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Reinigung der Tanks mit Hochdruck, 

(mehrere Male), Innentank 

stellenweise mit Bürste gereinigt. 

Entsorgung über IBC Behälter 

Austausch aller Dichtungen 

die zugänglich waren 



Beprobung und Analysen durch Labor 
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Neu: Behandlung von PFC-belasteter Feuerwehrausrüstung und 

dem dabei entstehenden Waschwasser * 
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* Veröffentlichung des Fachbeitrag Ende März 



Ersatz der Brandsimulationsanlage: Gasübungsanlage  Fire Trainer 
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http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/bilder-hier-ubt-die-feuerwehr-den-ernstfall-am-nurnberger-airport-1.7822558?offset=0&article=1.7822493&centerLat=49.4904742&centerLng=11.0986834&selectedType=Artikel&selectedDate=sechs Monate&defaultDateRange=sechs Monate&zoom=18&type=article
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/bilder-hier-ubt-die-feuerwehr-den-ernstfall-am-nurnberger-airport-1.7822558?offset=1&article=1.7822493&centerLat=49.4904742&centerLng=11.0986834&selectedType=Artikel&selectedDate=sechs Monate&defaultDateRange=sechs Monate&zoom=18&type=article
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/bilder-hier-ubt-die-feuerwehr-den-ernstfall-am-nurnberger-airport-1.7822558?offset=2&article=1.7822493&centerLat=49.4904742&centerLng=11.0986834&selectedType=Artikel&selectedDate=sechs Monate&defaultDateRange=sechs Monate&zoom=18&type=article


Einsatztaktik üben mit  Schaumtrainer 

11 Vortrag bei LfU am 04.04.2019 



Herstellerformular 
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Wie in Anhang 12 

beschrieben, lassen 

Sie sich unbedingt 

Herstellernachweis 

geben 



Partner

logo 

Partner

logo 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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